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		OBJETO Y ALCANCE





El presente informe tiene por objeto exponer, dentro de la órbita de incumbencia de esta Gerencia de Transmisión y conforme lo requerido por la Autoridad del Organismo y en el marco del Memorándum ME-2024-22196293-APN-DIRECTORIO#ENARGAS, información correspondiente al desempeño de Transportadora de Gas del Norte S.A., (en adelante “TGN”) en los términos del Artículo 6° de la Ley N.º 24.076, a partir de la solicitud realizada por dicha prestadora en su presentación registrada bajo documento IF-2024-34919431-APN-SD#ENARGAS.

		CONSIDERACIONES





Debe dejarse asentado que -atento fuera solicitado por la Autoridad del ENARGAS-, el presente Informe se desarrolla en el marco del Memorándum ME-2024-22196293-APN-DIRECTORIO#ENARGAS del 01/03/2024, donde se indicó que “…en relación con las evaluaciones de cumplimiento de las obligaciones sustanciales previstas en las licencias de transporte y distribución de gas natural, relacionadas con eventuales o actuales solicitudes de extensión del plazo de licencia, a fin de que se sirvan designar, por esta vía, los profesionales que integrarán el equipo de trabajo para desarrollar las tareas vinculadas a tales evaluaciones”

Seguidamente, continuó el Memorándum, “...Dado que las licencias otorgadas prevén los plazos de actuación en esta materia y que la revisión involucra distintas unidades organizativas, según el contenido sustancial de las obligaciones, se estima que resulta conveniente que la participación de los titulares de las gerencias se materialice en forma posterior al trabajo de los cuadros técnicos, sin integrar, por tanto, el equipo dedicado a la evaluación inicial, el que estará conformado por DOS (2) representantes de cada unidad organizativa interviniente.

La intervención de cada Gerencia se concretará en el ámbito de sus incumbencias, conforme las misiones y funciones asignadas oportunamente a cada una de ellas.

Finalmente, concluyó el Memorándum “...en la instancia de evaluación de la información de cumplimiento recopilada por los equipos técnicos, tomarán intervención los integrantes del Consejo Asesor, considerando, en cada caso, las eventuales excusaciones que pudieren corresponder”.

Dicha solicitud fue respondida por Memorándum ME-2024-24473289-APN-GT#ENARGAS del 07/03/2024 designándose al personal de la Gerencia de Transmisión a los fines solicitados.

Asimismo, y tal las instrucciones recibidas y el Alcance definido en el presente, debe dejarse asentado que el análisis desarrollado se realiza con prescindencia de las evaluaciones y conclusiones de las demás unidades organizativas con intervención en el proceso indicado.

En línea con ello, el 05/04/2024 se realizó una reunión de lanzamiento del equipo Intergerencial de trabajo con miembros del Consejo Asesor, donde el Interventor del ENARGAS emitió instrucciones en idénticos términos a lo indicado en su Memorándum previo.

A continuación, durante el proceso descripto en el presente, los profesionales designados de la Gerencia de Transmisión, junto con aquellos designados por las otras unidades organizativas y con representación del Consejo Asesor, realizaron reuniones de trabajo y se compartieron versiones borrador de los análisis realizados.

Por otro lado, con relación al alcance del análisis realizado por esta Gerencia, cabe destacar que se ha tenido en cuenta la información suministrada por la Licenciataria, como así también las Bases de Datos y/o Registros de esta Autoridad Regulatoria; y que el presente Informe se ha elaborado exclusivamente a los fines previstos en el artículo 6° de la Ley N° 24.076 y su reglamentación, y en el marco del Numeral 3.2. de las Reglas Básicas de la Licencia de Transporte (aprobadas por el Decreto N° 2255/92).

En virtud de lo expuesto, no debe interpretarse el presente Informe como una opinión relacionada con obligaciones y/o deberes a cargo de la Licenciataria, ni vincularlo a otros actos y/o procedimientos administrativos en curso o a iniciarse por o ante esta Autoridad Regulatoria.

Por último, se deja constancia de que este Informe y el análisis que contiene podrá ser ampliado en caso de considerarlo oportuno y pertinente ante nuevos hechos, incidentes o información puesta en conocimiento de esta Autoridad Regulatoria.

Por otro lado, en particular corresponde mencionar que el 8 de abril de 2024 por IF-2024-34919431-APN-SD#ENARGAS, TGN solicitó la prórroga del plazo de su Licencia, por el término adicional de diez años, en los términos del artículo 6° de la Ley 24.076 y su Decreto Reglamentario 1738/92, o por el plazo que se establezca en cualquier reforma legislativa.

En su informe, la Transportista sostiene que ha tenido un correcto desempeño general corroborado por los antecedentes administrativos relacionados a la operación del sistema licenciado a su cargo y las normas técnicas que regulan la actividad.

TGN refiere entre otras cuestiones, al control regulatorio ejercitado a través de los indicadores de calidad implementados a partir de la Resolución ENARGAS N.° 1192/1999, luego modificada por la Resolución ENARGAS N.° 818/2019 y a la aprobación de las inversiones obligatorias comprometidas por TGN. 

La Licenciataria indica, además, haber prestado el servicio de transporte en conformidad con los estándares ambientales y de seguridad e higiene que exige la normativa aplicable. En este sentido, describe que impulsó programas orientados a asistir y mejorar la calidad de vida de las comunidades vecinas al sistema de transporte de gas y, de esta forma, pudo contribuir con su desarrollo.

Por otro lado, TGN hizo referencia al Capítulo IV de las Reglas Básicas de la Licencia de Transporte (RBLT) bajo el título “Régimen de prestación del Servicio” y las obligaciones que surgen en el numeral 4.2., las cuales agrupó en cinco ejes temáticos. Atento a ello, a continuación, se describen algunos puntos de su evaluación que a criterio de esta Gerencia son pertinentes a los fines del análisis que se desarrollará en el presente.

Respecto a las obligaciones orientadas a recibir, transportar y entregar el gas cuyo transporte le sea encomendado, con el debido cuidado y diligencia, en forma regular, continua, prudente, eficiente y de acuerdo con las buenas prácticas de la industria, TGN hizo un desarrollo informando el cumplimiento satisfactorio de los diferentes indicadores de calidad que miden la regularidad, confiabilidad y eficiencia de la prestación del servicio licenciado (conf. Resolución ENARGAS 818/19) desde su instrumentación en el año 1999 hasta la fecha. 

Seguidamente, destaca haber sido contratada por terceros para la operación y mantenimiento de sus sistemas de transporte, entre los que se encuentra la empresa ENARSA S.A. titular del Gasoducto del Noreste Argentino.

Menciona también que existen otros antecedentes que confirmarían el cumplimiento de TGN,  sobre sus obligaciones como empresa prestataria del servicio público de transporte y cita el informe elaborado por la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos del año 2004 con relación al grado de cumplimiento de contratos de concesión de distribución y transporte de gas natural, cuyas conclusiones se fundan principalmente en informes proporcionados por el ENARGAS, como así también por la Auditoría General de la Nación y la Sindicatura General de la Nación.

En lo que atañe a sus obligaciones en materia de seguridad operativa, que establecen el deber por parte de TGN de operar y mantener las instalaciones para el transporte de gas natural en condiciones que no constituyan peligro para la seguridad pública (conforme Art. 21 de la Ley 24.076 y Numeral 4.2.4. de las RBLT), la Licenciataria sostiene que opera y mantiene su sistema en consonancia con las normas técnicas emitidas por la Autoridad Regulatoria, pero también con sujeción a los estándares internacionales que rigen la seguridad e integridad de los gasoductos.

Conforme a ello, TGN señala que cumplió con los indicadores de calidad que evalúan la seguridad con que se presta el servicio de transporte.

Por otro lado, informa que desde que le fuera otorgada la licencia hasta el 2002 aplicó un plan de gestión de la integridad 100% prescriptivo con foco en atender el cumplimiento de todas las actividades mandatorias que exigía la NAG 100. A continuación, en el 2010, con los cambios introducidos por la nueva “Parte O” de dicha Norma, indica que elaboró un nuevo Plan de Gerenciamiento de Integridad identificando para cada una de las amenazas indicadas en la nueva normativa, acciones concretas para su detección y tratamiento.

Conforme lo anterior, TGN sostiene que uno de los cambios más importantes introducidos por el nuevo modelo de gestión de la integridad fue la sistematización del estudio y aprendizaje de los eventos o roturas de otros operadores internacionales, principalmente de Canadá y USA. Destaca, además, que a partir de ello se pudo detectar la existencia de cañería con cierto grado de probabilidad de desarrollar problemáticas análogas dentro de su sistema, principalmente en los Tramos Finales de aproximación a Buenos Aires. Consecuentemente TGN indica que ha trabajado en la búsqueda de alternativas tecnológicas de inspección e identificación de amenazas, como así también en el desarrollo de herramientas de inspección interna de gasoductos.

En relación con las actividades orientadas a resguardar la seguridad y confiabilidad de las instalaciones, TGN enuncia mejoras implementadas en todo el parque compresor de su sistema, las estaciones de medición y regulación y los sistemas de comunicaciones, expresando que dichas mejoras o inversiones están asociadas a la adquisición y/o reemplazo de equipos, modificaciones técnicas en planta, actualización de distintos sistemas por obsolescencia, e implementación de nuevas herramientas para el monitoreo y control, entre otros.

También, advierte que mejoró la forma de diseñar proyectos de tendido de cañerías para realizar cruces especiales mediante la Perforación Horizontal Dirigida, ello a través del desarrollo de un procedimiento propio interno y la preparación del personal para la elaboración, control y supervisión de dichos proyectos.

En materia de prevención de daños, TGN indicó que adquirió nuevas tecnologías / software y desarrolló aplicaciones que le permiten mejorar datos y registros, realizar mejores análisis para la toma de decisiones y reflejarlo en sus procedimientos y planes de trabajo.

Por otro lado, TGN hace referencia a la preservación del medio ambiente y seguridad en el trabajo, y en este sentido observó el cumplimiento de los indicadores de calidad que rigen en la materia.

El Informe remitido por TGN sostiene además que la gestión de la Licenciataria se ha desarrollado conforme a los estándares internacionales de la Organización Internacional de Normalización o ISO, siendo una de las primeras empresas de la actividad en obtener simultáneamente las certificaciones de:

· Sistema integrado de Gestión ISO 14001:2015 que implementa un Sistema de Gestión Ambiental enfocado en su compromiso con la protección ambiental y las necesidades y expectativas de las partes interesadas;

· Sistema Integrado de Gestión ISO 9001:2016 que implementa un Sistema de Gestión de Calidad orientada a la mejora de sus procesos y satisfacción del cliente; y

· Sistema Integrado de Gestión ISO 45001:2018 que implementa un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo destinado a proteger a los trabajadores propios y de terceros con relación a la prevención de accidentes y enfermedades laborales.

Sobre el deber de conducirse con cuidado y responsabilidad en el ejercicio del derecho de servidumbres, TGN informó que cuenta con un procedimiento interno de gestión y administración aplicable a todos los inmuebles afectados por las instalaciones que integran su sistema de transporte, sean existentes, provenientes de Gas del Estado, o nuevas instalaciones gasíferas y/o ampliaciones de las existentes. Asimismo, indicó que cuenta con un procedimiento interno para la gestión de permisos de acceso a los inmuebles que serán afectados por la ejecución de obras, como así también la identificación, evaluación, determinación del valor económico, pago de indemnización por daños a los superficiarios y el respectivo registro de estas actividades.

Por último, en lo que respecta a las inversiones obligatorias comprometidas con la Autoridad Regulatoria, la Licenciataria mencionó que cumplió sustancialmente con todas ellas en los distintos períodos de evaluación.

		DESARROLLO





1. INTRODUCCIÓN

El análisis y la información expuesta en el presente, resulta pertinente a los estándares de calidad y seguridad exigidos por la legislación vigente, considerando las normas técnicas de seguridad, las obligaciones comprometidas en materia de inversiones, la calidad del servicio brindado y el impacto ambiental, entre otros.

Se ha considerado además realizar una evaluación integral basada en los antecedentes de distintos controles efectuados por esta Gerencia que forman parte de diversos documentos y registros obrantes en los respectivos expedientes administrativos disponibles en Sede Central del Organismo.

En primer lugar, el presente informe contiene un capítulo general que refiere al desempeño técnico de TGN en relación con los estándares establecidos por el marco regulatorio del gas, cumplimiento de la normativa y obligaciones.

En segundo lugar, el informe contiene un capítulo específico de cada una de las obligaciones que componen el Capítulo IV de las Reglas Básicas de la Licencia de Transporte, en los que la Gerencia de Transmisión ha tenido intervención por medio de controles que responden a tales obligaciones.

2. OBLIGACIONES DE ORDEN GENERAL

2.1. MEDICIONES POR INDICADORES DE CALIDAD DE SERVICIO

Los Indicadores de Calidad de Servicio implementados por el ENARGAS representan un conjunto de parámetros diseñados para evaluar el nivel de eficiencia en la prestación del servicio bajo operación de las empresas Licenciatarias de Transporte y Distribución de gas natural. Éstos, desempeñan un papel fundamental al proporcionar una visión clara y transparente sobre diversos aspectos, desde la eficiencia operativa y el desarrollo del mantenimiento preventivo de la infraestructura.

En esencia, los Indicadores de Calidad actúan como instrumentos de control y supervisión continua, asegurando que la actividad regulada de las compañías se lleve a cabo de manera eficiente y segura, y que sus respectivas instalaciones tiendan a estar en condiciones óptimas para garantizar la seguridad y la fiabilidad del suministro en línea a distintos aspectos referenciados en las obligaciones que surgen de la Licencia.

Los Indicadores de Calidad se basan en el principio de no discriminación, lo que significa que todos los usuarios de gas, sin importar su ubicación geográfica o su tipo de consumo, tienen derecho a recibir un nivel de servicio igualitario y de calidad. 

El Sistema de Indicadores fue puesto en vigencia por la Resolución ENARGAS N.° 1192/99, la cual fue posteriormente modificada (Resoluciones ENARGAS N.º 1482/00, 2870/03, I-40/07, e I-4346/17) y finalmente reemplazada por la Resolución RESFC-2019-818-APN-DIRECTORIO#ENARGAS.

La reglamentación vigente fija parámetros de medición y documentación que periódicamente debe presentar cada Licenciataria a los fines de dar cumplimiento a los objetivos impuestos. Así también, la aplicación de los indicadores tiene estrecha relación a las distintas obligaciones específicas que surgen de la Licencia, las que serán expuestas de forma particular más adelante.

En materia de Transporte de Gas esta Gerencia tiene incumbencia en los siguientes Indicadores Técnicos de Operación y Mantenimiento del sistema y la Protección Ambiental:

		CALIDAD DE SERVICIO TÉCNICO DE TRANSMISIÓN



		Indicador

		Grupo



		OM#1 - Protección catódica.

		Operación y Mantenimiento



		OM#2 - Estado de gasoductos (integridad estructural).

		



		OM#3 - Confiabilidad del sistema de compresión.

		



		OM#4 - Disponibilidad del sistema de compresión.

		



		OM#5 - Capacidad de reserva en plantas reguladoras — Sistemas Aislados.

		



		OM#6 - Tiempo de respuesta ante emergencias.

		



		OM#7 - Uso racional de la energía.

		



		PA#1 - Indicador Control de la Emisión de Gases Contaminantes  

		Protección Ambiental



		PA#2 - Ruidos en Plantas Reguladoras  

		



		PA#3 - Ruidos en Plantas Compresoras

		





Corresponde mencionar que la Resolución RESFC-2019-818-APN-DIRECTORIO#ENARGAS establece para cada indicador los criterios de evaluación y estándares de calidad que deberán alcanzar los sujetos controlados, y aspectos formales de la documentación que posteriormente será revisada y controlada por el Ente regulador.

Por otro lado, se destaca que la Gerencia de Transmisión oportunamente ha implementado por medio de auditorías in situ la verificación de la información presentada por las Transportistas con el propósito de constatar aspectos particulares relacionados a los Indicadores de protección catódica, confiabilidad y disponibilidad de plantas compresoras, y capacidad de reserva de plantas reguladoras en sistemas aislados.

Particularmente, en lo que hace a estas auditorías, la Gerencia realiza en forma directa y presencial sobre los gasoductos, plantas compresoras y estaciones de regulación (entre otras instalaciones) mediciones técnicas de potenciales eléctricos de protección catódica, verificación de las especificaciones técnicas de elementos que componen las instalaciones y solicita respaldo documental sobre registros de mantenimientos de las máquinas compresoras de gas.

Como consecuencia de estos controles se observa el cumplimiento por parte de TGN de todos los Indicadores técnicos para los períodos en los que tuvieron vigencia, a excepción de casos puntuales donde se dio curso al correspondiente procedimiento sancionatorio bajo el régimen de penalidades previsto en el Capítulo X de las Reglas Básicas de su Licencia.

A título informativo, en el cuadro que se muestra a continuación se exponen los resultados de los indicadores de TGN de los últimos diez (10) años.

		Indicador

		Valor de Ref.

		Valores alcanzados por Transportadora de Gas del Norte S.A.



		

		

		2012

		2013

		2014

		2015

		2016

		2017

		2018

		2019

		2020

		2021

		2022



		OM#1

		100%

		100

		100%

		100%

		100%

		100%

		100%

		99,95%

		100%

		100%

		100%

		100%



		OM#2

		Cumplir

		Cumple

		Cumple

		Cumple

		Cumple

		Cumple

		Cumple

		Cumple

		Cumple

		Cumple

		Cumple

		Cumple



		OM#3

		96%

		98,1%

		96,1%

		96,6%

		96,6%

		96,1%

		96,9%

		97,3%

		96,0%

		96,5%

		(*)

		96,55%



		OM#4

		90%

		94,8%

		90,7%

		90,9%

		91,5%

		91,3%

		92,4%

		92,1%

		90,2%

		92,7%

		91,9%

		90,92%



		OM#5

		100%

		100%

		100%

		100%

		100%

		100%

		100%

		100%

		100%

		100%

		(*)

		100%



		OM#6

		Cumplir

		Cumple

		Cumple

		(*)

		Cumple

		Cumple

		Cumple

		Cumple

		Cumple

		Cumple

		Cumple

		Cumple



		OM#7

		Cumplir

		Cumple

		Cumple

		Cumple

		Cumple

		Cumple

		Cumple

		Cumple

		Cumple

		Cumple

		Cumple

		Cumple



		PA#1

		100%

		100%

		100%

		100%

		100%

		100%

		100%

		100%

		100%

		(*)

		100%

		100%



		PA#2

		100%

		100%

		100%

		100%

		100%

		100%

		100%

		100%

		100%

		(*)

		100%

		100%



		PA#3

		100%

		100%

		100%

		100%

		100%

		100%

		100%

		100%

		100%

		100%

		100%

		100%





(*) Tramita por Expedientes ENARGAS N.° 26010, EX-2021-65695343- -APN-GT#ENARGAS, EX-2021-65693810- -APN-GT#ENARGAS, EX-2022-44698201- -APN-GT#ENARGAS e EX-2022-45618492- -APN-GT#ENARGAS.

Además, de acuerdo con lo establecido en el artículo 8º de la Resolución RESFC-2019-818-APN-DIRECTORIO#ENARGAS, se observa la realización de controles por parte de TGN del cumplimiento de los Indicadores de Calidad del Servicio Técnico de Transmisión para los gasoductos encuadrados en el artículo 16 inciso b) de la Ley N.º 24.076 (extensiones del sistema de transporte), sobre los cuales la Licenciataria ejerce la función de Policía de Seguridad Técnica. Los sistemas alcanzados en este caso se corresponden a Transportadora de Gas del Mercosur (TGM); Gasoducto Entrerriano; Gasoducto Colón – Paysandú, Norandino y Gasandes.

2.2. TAREAS DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL

Entre las funciones que tiene a cargo la Gerencia de Transmisión, se encuentra la de planificar y ejecutar un Programa de Control sobre la base de requerimientos de información; plan de auditorías; inspecciones y monitoreos de los sujetos alcanzados por su competencia. Las tareas consisten en controlar las actividades de las empresas reguladas para identificar incumplimientos de las normas que rigen la prestación del servicio. Asimismo, de ser necesario, a partir de estos controles se requieren la aplicación de medidas de acción correctivas concretas para garantizar la prestación del servicio y proteger la seguridad pública.

En el caso de los sujetos Transportistas, el requerimiento sistemático de información que lleva a cabo esta Gerencia sirve de fuente de análisis y seguimiento de distintos apartados técnicos que establece la normativa.

Por otro lado, es importante mencionar la implementación de protocolos de información georreferenciada en el que se solicita a las Licenciatarias que proporcionen la localización geoespacial de las instalaciones que forman parte de su Sistema de Transporte junto a sus atributos técnicos correspondientes. Con el tratamiento de esta información se actualizan las bases de datos para su posterior uso en controles, análisis y publicaciones de mapas, gráficos, series de datos históricos y otros productos técnicos propios de la industria.

Siguiendo los distintos criterios fijados por el organismo regulador, se informa que la Licenciataria TGN ha enviado con regularidad la información que se indica en el siguiente cuadro con el detalle de los temas que se abordan en los que tiene incumbencia la Gerencia de Transmisión.

		Ciclo de Informes requeridos a las Licenciatarias de Transporte de Gas

		Frecuencia



		Calidad de Gas 

		Informe de Calidad de Gas — Transporte.

		Descripción de la composición molar y del poder calorífico en puntos seleccionados del sistema.

		Mensual



		Expansiones del Sistema de Transporte

		Informe Obras de Magnitud.

		Informe sobre la realización de obras de acuerdo con lo previsto en el punto 8.2 de las Reglas Básicas de la Licencia.

		Anual



		Operación y mantenimiento

		Actualización de Procedimientos.

		Informes de procedimientos de mantenimiento y operación. Actualización de planes de emergencia, contingencias y simulacros.

		Anual



		

		Revestimiento anticorrosivo.

		Informe sobre las condiciones del revestimiento anticorrosivo de la totalidad del sistema licenciado. Planes de recobertura para años subsiguientes.

		Anual



		

		Informe de Auditoría a Cargadores Directos.

		Información de auditorías realizadas por la Licenciataria con una reseña sobre el estado de mantenimiento de las instalaciones (by pass físicos) de cada uno de sus cargadores directos.

		Semestral



		

		Listado histórico de inspecciones internas.

		Listado de las inspecciones internas inteligentes (pasajes de scraper) realizadas y por realizar.

		Anual



		

		Programa de Prevención de Daños.

		Respuesta a una serie de requerimientos en materia de concientización pública y campañas de prevención, notificaciones y solicitudes de interferencia en el sistema de Transporte.

		Anual



		

		Planes de Emergencia.

		Registro de incidentes, capacitaciones de personal y simulacros de emergencia realizados.

		Anual



		

		Listado histórico de defectos.

		Listado de los defectos de mayor severidad, actualizados según la velocidad de corrosión.

		Anual



		

		Planilla de MAPOS

		Listado de las presiones máximas operativas de cada tramo para todo el sistema licenciado.

		Trimestral



		

		Gastos de operación y mantenimiento

		Informe de gastos operativos de cada Licenciataria en cumplimiento de la Resolución ENARGAS N.º 1976/00.

		Anual



		

		Clases de trazado.

		Listado de las clases de trazado a la que pertenece cada tramo del sistema.

		Anual



		

		Evolución del Sistema.

		Información de las obras de ampliación realizadas por cada Licenciataria.

		Semestral



		

		Diagramas Unifilares.

		Planos con diagramas unifilares del sistema licenciado, remitido conforme la Nota ENARGAS N.º 3155/98.

		Anual



		

		Informe sobre calibración de componentes de Puentes de Medición.

		Información de las Licenciatarias de Transporte sobre la calibración de los componentes de los puentes de medición propios u otros bajo su responsabilidad.

		Bimestral



		Gestión de Incidentes

		Informe de Accidentes (102.2. 2-1).

		Resumen de todos los accidentes ocurridos en gasoductos de transporte de gas.

		Anual



		

		Informe de Fugas.

		Registro y clasificación de fugas de gas natural encontradas, conforme el Apéndice G11 de la Norma NAG-100.

		Semestral



		Indicadores de Calidad del Servicio

		Indicador O & M — Capacidad de Reserva en Plantas Reguladoras para Sistemas Aislados.

		Para el caso de Sistemas Aislados, el Transportista debe informar una serie de datos técnicos (tipo de válvula, diámetro, orificio, etc.) que permita chequear la capacidad de los ramales.

		Anual



		

		Indicador O & M — Confiabilidad y Disponibilidad del Sistema de Compresión.

		Plan anual de mantenimiento de cada planta compresora, que incluye los tiempos previstos para su realización.

		Anual



		

		Indicador O & M — Confiabilidad y Disponibilidad del Sistema de Compresión.

		Valores mensuales de los índices de confiabilidad y disponibilidad calculados mensualmente para cada planta compresora.

		Semestral



		

		Indicador O & M — Estado de Gasoductos (Integridad Estructural).

		Información referente a inspección interna / tabla de presiones máximas admisibles por tramo de gasoducto.

		Con cada inspección /Trimestral



		

		Indicador O & M Protección Catódica. Licenciatarias de Transporte.

		Datos relevados de los potenciales de protección catódica (on, off, natural) y medidas correctivas para realizar sobre el sistema licenciado. Gráficos y tablas.

		Anual



		

		Indicador O & M Uso Racional de la Energía.

		El Transportista debe informar el consumido en gas combustible, venteos y gas no contabilizado.

		Semestral



		

		Informe sobre Control de Indicadores Calidad de Gasoductos Artículo 16b.

		Información de las Licenciatarias de Transporte sobre los resultados del control de indicadores (Resolución ENARGAS N.º 1192/99) a los Gasoductos artículo 16b sobre los que ejercen la Policía de Seguridad Técnica.

		Anual



		Información Georreferenciada

		Sistema Información Geográfica.

		Información Técnica y Georreferenciada de las Instalaciones del Sistema de Transporte.

		Anual



		Cartografía

		Mapas de los Sistemas de Transporte y Distribución

		Actualización anual de los Sistemas de Transporte y Distribución de Gas y de Plantas compresoras.

		Anual





Cabe destacar que, la Gerencia de Transmisión ejecuta un plan anual de auditorías para controlar el cumplimiento de la Ley N.° 24.076 y sus normas complementarias sobre los diversos asuntos relativos al accionar de las Licenciatarias del Servicio de Transporte de gas natural en las temáticas de su incumbencia. Estas auditorías se realizan tanto en instalaciones y/o dependencias de los prestadores (auditorías de campo) como en las propias oficinas del Ente (auditorías administrativas), a partir de la evaluación de la información recibida por parte de aquellos.

La Gerencia de Transmisión anualmente diseña una planificación considerando la posibilidad de realizar auditorías con cobertura en todo el territorio nacional, lo que permite controlar las instalaciones de transporte en funcionamiento in situ, el desarrollo de obras de infraestructura específicas y el monitoreo de aspectos ambientales, entre otros.

También se realizan auditorías que tienen por objeto evaluar la documentación requerida sobre la calidad de gas; puntos de medición de gas; programa de prevención de daños y planes de emergencia, integridad de gasoductos; información técnica y georreferenciada; datos/evolución del sistema de transporte; verificación del control de las transportistas sobre los by pass físicos; los Indicadores de Calidad del sistema de Transporte; y auditorías ambientales, entre otros.

3. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS A CARGO DE TGN

A continuación, se resumen las obligaciones que surgen del Capítulo IV de las Reglas Básicas de la Licencia de Transporte de la Licenciataria (RBLT) y del rol de esta Gerencia dentro el ámbito de su incumbencia, mencionando algunos antecedentes y documentos que evidencian el seguimiento y control de cada tema.

3.1. CUIDADO Y DILIGENCIA EN EL TRANSPORTE (PUNTO 4.2.1. DE LAS RBLT)

3.1.1. Indicadores OM#3 y OM#4: Confiabilidad y Disponibilidad del sistema de compresión

Los Indicadores de Confiabilidad (OM#3) y Disponibilidad (OM#4) del sistema de compresión incluidos en la Resolución RESFC-2019-818-APN-DIRECTORIO#ENARGAS tienen por objeto disminuir los tiempos perdidos por paradas de máquina en las unidades compresoras de gas que podrían afectar el servicio, lo que se enmarca en la obligación de transportar con cuidado, diligencia y sin demora.

[bookmark: _Hlk166078091]Los valores mínimos de referencia que debe cumplir el parque de compresión son del 90 y 96% en conjunto, respectivamente. La reglamentación instruye, además, que la Transportista debe informar semestralmente los registros de paradas de máquina, como también el cálculo mensual de los índices mencionados, siendo que la evaluación por parte del ENARGAS es anual al final de cada período.

De acuerdo con los registros obtenidos en los respectivos expedientes administrativos, la evolución de los Indicadores OM#3 y OM#4 desde el 1999 al 2022 para el caso de TGN se representan los siguientes gráficos:





[bookmark: _Hlk172209808]De acuerdo con los registros obtenidos en los respectivos expedientes administrativos, se puede observar que TGN alcanzó el valor de referencia del Indicador de Confiabilidad OM#3 desde el 1999 al 2022 a excepción de los períodos1999 y 2021. Respecto de dichos períodos en que TGN habría incumplido el valor de referencia (96%) se desarrollaron los correspondientes procedimientos de sanción lo que no altera el control periódico sobre los estándares que debe mantener la Licenciataria.

Por otro lado, respecto del Indicador de Disponibilidad de Plantas Compresoras OM#4, entre los años 1999 a 2022 TGN alcanzo en todos los períodos el valor de referencia, dándose por cumplido los objetivos perseguidos.

3.2. PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMA REGULAR Y CONTINUA (PUNTO 4.2.2.)

3.2.1. Indicador OM#6: Tiempo de Respuesta ante Emergencias

El Indicador de Tiempo de Respuesta ante Emergencias (OM#6) tiene por objeto impulsar la organización de estructuras acordes que actúen en forma eficiente ante emergencias, dentro de los tiempos prestablecidos; mejorar la seguridad del sistema y disminuir el riesgo hacia las personas y los bienes involucrados.

Este Indicador persigue asegurar el efectivo cumplimiento de la obligación indicada en el punto 4.2.2 de las Reglas Básicas de la Licencia de Transporte, estableciendo el alcance del deber de continuidad de servicio ante situaciones de emergencia.

Para ello, se consideran dos aspectos para su evaluación: el Tiempo de Respuesta Inmediata (TRI) que comprenderá las acciones iniciales y la información a la Autoridad Regulatoria; y el Tiempo de Restablecimiento del Servicio (TRS) en que se tendrá en cuenta el lapso transcurrido hasta restablecer la continuidad del servicio de transporte de gas.

La reglamentación fija que el cumplimiento del Indicador por parte de la Licenciataria es permanente, en tanto que la evaluación final por parte del ENARGAS es anual.

[bookmark: _Hlk171348148]De acuerdo con los registros obtenidos en los respectivos expedientes administrativos, se puede visualizar que TGN alcanzó el valor de referencia del Indicador OM#6 desde el 1999 al 2022 a excepción de los períodos 2008, 2009 y 2014, en los cuales, los análisis técnicos elaborados por esta Gerencia determinaron que TGN habría incumplido el valor de referencia, lo que llevó al inicio de los correspondientes procedimientos de sanción.

Respecto de dichos períodos cabe mencionar que TGN ha considerado las cuestiones que tuvieron influencia en los tiempos medidos por el indicador en los casos de incidentes particulares, realizado las adecuaciones necesarias sobre su sistema, corrigiendo así las deficiencias oportunamente observadas.

3.3. MANTENIMIENTO ADECUADO DE LAS INSTALACIONES (PUNTO 4.2.3. RBLT)

3.3.1. Indicador OM#2: Estado de los gasoductos (Integridad Estructural)

El Indicador OM#2 tiene por objeto asegurar la realización de las tareas de mantenimiento de las instalaciones acorde a estándares internacionales reconocidos en la industria a través de la más pronta eliminación por cambio o reparación de tramos con anomalías de verificación inmediata, es decir, aquellos próximos a la necesidad (o en ella) de ser reemplazados, reparados o que su presión de operación deba ser reducida de forma de lograr la operación segura de la cañería.

Aquí es importante mencionar la utilización por parte de los Operadores de herramientas de inspección interna para la evaluación de la integridad estructural de los gasoductos. Estos instrumentos permiten detectar defectos sobre el material metálico de la cañería y su morfología. También, el avance en la tecnología de dichas herramientas contribuye cada vez más a la detección temprana por la precisión y eficacia en la inspección, lo que se torna en mayores beneficios para el sistema.

Por lo tanto, el Indicador OM#2 tiene en cuenta el estado de las líneas de transmisión desde el punto de vista del espesor de pared remanente de las cañerías, para la seguridad en general y de las instalaciones en particular, así como la prolongación de su vida útil.

La normativa indica que el cumplimiento por parte de la Licenciataria debe ser permanente, en tanto que el seguimiento del ENARGAS es trimestral y su evaluación final, anual.

De acuerdo con los registros obtenidos en los respectivos expedientes administrativos, la evolución del Indicador OM#2 desde el año1999 al 2022 para el caso de TGN, fue alcanzado en todos los períodos dándose por cumplido los objetivos perseguidos.



3.3.2. Indicador OM#5: Capacidad de reserva de plantas reguladoras de sistemas aislados

El Indicador OM#5 tiene por objetivo mantener el nivel de capacidad de reserva en plantas reguladoras que entregan gas a sistemas aislados dentro de valores adecuados durante la vigencia de la Licencia.

Las Licenciatarias recibieron sus sistemas con una capacidad de reserva inicial y a medida que los sistemas se expanden este margen se reduce, por lo que durante el período de Licencia esta capacidad se vería agotada en muchos casos. Por tal motivo, el Indicador tiene un carácter preventivo, advirtiendo esta situación y promoviendo la mejor solución técnica para cada caso, evitando que se llegue a afectar el servicio al usuario ante la eventualidad de salida de servicio de una rama de regulación activa.

Para las plantas reguladoras que alimentan con gas a una localidad aislada (instalaciones tipo antena), se considera como capacidad de reserva mínima, a uno o más de un ramal en stand-by con una capacidad total igual a la capacidad de la planta dividida por el número de ramales en servicio (evaluado en el pico máximo de consumo).

La remisión de información por parte de la Licenciataria es anual, dando las características técnicas de los puentes de regulación y los consumos máximos del período de cada uno de los sistemas aislados. A partir de ello, se analiza para cada período la información remitida y evalúa su cumplimiento.

El indicador se mide como el porcentaje de plantas que cumplen estos criterios respecto al número total de plantas reguladoras de la Licenciataria en sistemas aislados. De este modo, los valores de referencia que fija el Indicador son de: 90% para el año 1999, 95% al año 2000 y 100% del 2001 en adelante.

De acuerdo con los registros obtenidos en los respectivos expedientes administrativos, la evolución del Indicador OM#5 desde el 1999 al 2022 para el caso de TGN fue alcanzado en todos los períodos a excepción de año 2021. Al respecto, de acuerdo con el análisis técnico elaborado por esta Gerencia, se determinó que TGN habría incumplido el valor de referencia (100%) para ese período lo que llevó al inicio del correspondiente procedimiento de sanción.

Respecto de dicho período cabe mencionar que TGN ha realizado las adecuaciones necesarias sobre su sistema, corrigiendo así las deficiencias oportunamente observadas.

3.4. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CONDICIONES SEGURAS (PUNTO 4.2.4.- RBLT)

3.4.1. Manuales de Operación y Mantenimiento

Los manuales de operación y mantenimiento son herramientas fundamentales para garantizar el cumplimiento de los requisitos normativos y regulatorios, ya que proporcionan una descripción detallada de los procedimientos necesarios para la operación diaria de las instalaciones de transporte de gas.

Estos manuales incluyen procedimientos sobre cómo realizar tareas específicas de manera segura y eficiente, lo que favorece a la seguridad de las operaciones, minimiza el riesgo de incidentes y protege tanto a los trabajadores como al medio ambiente.

Asimismo, es fundamental que los manuales se encuentren actualizados y estén alineados con los programas de mantenimiento preventivo, lo que contribuye al mantenimiento de las instalaciones en óptimas condiciones de funcionamiento, minimizando el tiempo de inactividad y garantizando la prestación del servicio continuo.

Cabe destacar que, a través de presentaciones periódicas de los manuales de operación y mantenimiento, la Licenciataria ha demostrado la actualización de sus procedimientos y el cumplimiento normativo en esta materia.

3.4.2. Indicador OM#1: Protección catódica

El Indicador OM#1 tiene por objetivo promover y orientar los procedimientos de los Operadores y/o Licenciatarias, con el fin de obtener un efectivo Nivel de Protección Catódica en gasoductos y redes de acero, aplicando de la manera más eficiente los criterios definidos en la NAG 100 (Apéndice D).

Para tener controlada la corrosión en las cañerías de acero y poder evaluar lo anterior, el operador debe adoptar ciertos criterios de protección catódica fijados por la normativa que deben alcanzar el 100% de los sistemas de cañerías, al verificarse luego de que se haya realizado un relevamiento de acuerdo con el procedimiento que establece el Indicador. Por lo tanto, el valor mínimo de referencia que deberá cumplir el Índice de protección final será del 100 % en conjunto.

La reglamentación establece además que la Transportista debe informar anualmente la identificación de cada sistema con una serie de atributos y mediciones que podrán ser auditados en campo por el ENARGAS. En el cálculo del Indicador se considera además la suma de otros índices relacionados a las mediciones de potenciales, las mejoras que pudiera haber efectuado la Licenciataria para incrementar la eficiencia y confiablidad en el tratamiento de los problemas de corrosión, y la polarización que toma en cuenta el grado alcanzado en los sistemas protegidos.

De acuerdo con los registros obtenidos en los respectivos expedientes administrativos, se puede visualizar que TGN alcanzó el valor de referencia del Indicador de Protección Catódica desde el 1999 al 2022 a excepción de los períodos 2000, 2007 y 2018. Al respecto debe tenerse presente que el análisis técnico elaborado por esta Gerencia determinó que TGN habría incumplido el valor de referencia (100%) lo que llevó al inicio de los correspondientes procedimientos de sanción.

Respecto de dichos períodos cabe mencionar que TGN ha realizado las adecuaciones necesarias sobre su sistema, corrigiendo así las deficiencias oportunamente observadas.

3.4.3. Plan de recobertura y cambios de cañería

La protección anticorrosiva en líneas de transporte de gas enterradas está contemplada por la normativa aprobada por el ENARGAS. Particularmente, la Parte E de la Norma NAG 100 “Requisitos para control de la corrosión” fija los estándares de seguridad que deberán aplicarse a las cañerías metálicas contra los procesos de corrosión externa, interna y atmosférica.

Uno de los preceptos indicados por dicha norma para prevenir la corrosión externa consiste en la aplicación de un recubrimiento protector o revestimiento anticorrosivo el cual deberá aplicarse sobre la superficie externa de toda cañería de gas construida en acero y cuyas características técnicas deben responder a las exigencias del servicio, la agresividad del medio y las condiciones operativas a la que se verá sometido.

En la medida que este recubrimiento se va deteriorando por el paso del tiempo y el material metálico, se vuelve susceptible a procesos de corrosión externa, por lo que, el Operador está obligado a realizar tareas de mantenimientos para resguardar la integridad estructural del ducto. Normalmente, estas tareas consisten en la ejecución de campañas de recobertura o cambios de cañería, dependiendo de la evaluación de los defectos hallados en campo.

A esto puede sumarse el crecimiento de áreas urbanas que resulta ser un proceso normal y permanente. Este fenómeno obliga al operador a realizar, no solo gestiones ante organismos municipales y provinciales, sino también adecuaciones físicas sobre las cañerías por verse afectada su denominada Clase de Trazado en cumplimiento de la norma NAG 100. Dichas adecuaciones involucran de igual modo la intervención mediante cambios de cañería.

En función de lo anterior, por medio de la Nota ENRG/GT/GAL N.° 4333/15 el ENARGAS le solicitó a TGN que presentara un detalle de las campañas que ejecuta regularmente con el objeto consolidar la información asociada al Sistema de Transporte de la Licenciataria, parte de la cual, es remitida periódicamente en cumplimiento de diversos otros requerimientos formulados por esta Autoridad Regulatoria, en particular a aquellos asociados a la protección anticorrosiva.

Vale aclarar que el pedido informativo complementa y amplía el proceso de seguimiento que lleva a cabo el ENARGAS respecto al cumplimiento de la normativa vigente por parte de la Licenciataria, en particular de las secciones 455, 457, 459 y 461 de la Norma NAG 100.

De aquí se puede observar que la Licenciataria informa periódicamente las campañas de adecuación que lleva a cabo anualmente sobre su sistema, en los tramos que por la evaluación de su integridad han requerido ser intervenidos, tarea que se enmarca en la obligación de operar y mantener el sistema de gasoductos en condiciones tales que no constituyan un peligro para la seguridad de las personas y bienes de sus empleados y del público en general.

3.4.4. Plan de gerenciamiento de integridad y análisis de riesgo en sistemas de transporte

Por medio de la Resolución ENARGAS N.° I-1492/2010 se aprobó la Adenda 1 de la norma NAG 100 “Normas Argentinas mínimas de seguridad para el transporte y distribución de gas natural y otros gases por cañería” incorporándose la Parte O “Gerenciamiento de la integridad de líneas de transmisión”, teniendo en cuenta nuevos conceptos técnicos sobre la integridad de las cañerías de transporte de gases basadas en el Código Federal, Título, 49, Parte 192 de los Estados Unidos de América y el código ASME/ANSI B31.8S.

En resumen, la Parte O prescribe los requerimientos mínimos de seguridad que se deben aplicar en un programa de gerenciamiento de integridad a ser incorporado para monitorear las líneas de transmisión de acero.

Para la implementación de esta Norma, TGN debía desarrollar y seguir un programa escrito de gerenciamiento de integridad acorde a la Sección 911, puntualizando el riesgo en cada línea de transmisión que opera. Dicho plan debe contener a su vez un plan de evaluación base que cumpla con los requerimientos de las Secciones 919 y 921 de la NAG 100.

Con el objeto de profundizar y coordinar las acciones de seguimiento de lo establecido en esta sección de la Norma, oportunamente el ENARGAS remitió la Nota ENRG GT N.° 679/11 del 26 de enero de 2011 solicitando a TGN un informe con detalle de las acciones llevas a cabo para cumplir con la reglamentación.

De acuerdo con los antecedentes obrantes en el Expediente ENARGAS N.° 18.168, TGN remitió un listado con las características de cada línea o tubería, año de construcción, área sensible, amenazas de integridad y método de evaluación, observándose que el alcance abarca el 100% de las líneas que opera. En función de todo ello, y de los controles posteriores realizados, fue posible concluir que la Licenciataria cumplió con la elaboración de la evaluación base de su sistema de acuerdo con el cronograma previsto en la Sección 921 de la Norma NAG 100.

Posteriormente, mediante la Resolución ENARGAS N.º I-3778/16 se aprobó la “Adenda 2”, la cual comprende otra modificación de la norma NAG 100, específicamente en su Parte G “Requisitos generales de construcción para líneas de transmisión y distribución” y los Apéndices G-13, G-16 y G-17 del Material de Guía, además de incluir los nuevos Apéndices G-15A, G-15B, G-19 y G-20; y agrega un cronograma de implementación, que luego fuera modificado parcialmente mediante Resolución ENARGAS N.° I-4167/16.

Mediante Nota ENRG/GT/GAL N.° 5773 del 23 de junio de 2016 se solicitó a TGN que informara respecto a las tareas realizadas para dar cumplimiento al cronograma de implementación establecido en la mencionada Adenda N.° 2.

A tal efecto, se le requirió a la Licenciataria, que adjunte un listado de la totalidad de las líneas operadas por la Transportista cuyas características coincidan con lo indicado en el punto 1 inciso d) de la sección 325, ordenadas de acuerdo con el cronograma impuesto por la mencionada Adenda. Asimismo, se le indicó que debía remitir cada año el listado actualizado hasta completar el 100% de las líneas que hubieran resultado alcanzadas.

En función de los controles efectuados, la Gerencia de Transmisión llevó a cabo sendas auditorías sobre la documentación remitida por TGN que obran en el Expediente ENARGAS N.° 29.326. Como resultado del seguimiento al avance de las evaluaciones de seguridad programadas en el marco de lo requerido por la Adenda 2 de la norma NAG-100, se verificó que al final del período la Transportista había cumplido con el 100% de la longitud de las líneas evaluadas sobre la longitud total de cañería alcanzada por el punto d) de la sección 325 de la NAG 100.

3.5. SISTEMAS DE CONTROL Y MEDICIÓN DE GAS. PLANIFICACIÓN DE LOS MANTENIMIENTOS (PUNTO 4.2.5.-RBLT)

3.5.1. Calidad de gas

[bookmark: _Int_rtE7LrhC]El cumplimiento de la normativa de calidad de gas constituye un requisito del marco regulatorio de la actividad del gas natural, destinado a asegurar la provisión de un producto seguro y confiable para los consumidores, así como a proteger la infraestructura de los sistemas de transporte y distribución de gas.

Con el tiempo, las normativas de calidad de gas han experimentado diversas modificaciones regulatorias, culminando en la actualmente vigente, NAG-602 "Especificaciones de calidad para el transporte y la distribución de gas natural y otros gases análogos". Esta normativa fue aprobada el 10 de diciembre de 2019 mediante la RESFC-2019-819-APN-DIRECTORIO#ENARGAS.

En respuesta a las exigencias regulatorias, la Licenciataria ha implementado diversas medidas para modernizar y automatizar las operaciones de control de calidad del gas transportado. Estas incluyen la instalación de equipos para la supervisión de la composición y otras variables en tiempo real, así como mejoras en los sistemas de control y adquisición de datos mediante SCADA.

Cabe destacar, que la Licenciataria presenta informes periódicos que detallan la calidad del gas recibido y entregado. También gestiona acuerdos de corrección de calidad, los cuales facilitan la operación del sistema y proporcionan flexibilidad para cumplir con las especificaciones de calidad establecidas.

Dichas actividades aseguran la protección de las instalaciones y la confiabilidad del servicio, demostrando el cumplimiento de la Licenciataria con la normativa vigente en materia de calidad del gas.

3.5.2. Medición de gas

Gestionar sistemas de medición adecuados que contabilicen las cantidades de gas natural de recepción, entrega y consumo en el sistema de transporte conforma un requerimiento esencial en la prestación del servicio licenciado en materia comercial, operativa y de seguridad.

Por tal motivo, y en consonancia con el avance tecnológico desde el inicio de la licencia, la Licenciataria ha incorporado a sus sistemas de medición, elementos primarios de medición de mayor precisión y rango operativo, como ser, medidores ultrasónicos y de turbina, dotando de mayor confiabilidad al sistema de transporte.

[bookmark: _Int_3pSrCTha]Adicionalmente, ha implementado herramientas digitales, informáticas y tecnológicas en materia de adquisición, gestión y procesamiento de datos en los sistemas de medición, permitiéndole disponer de información operativa en tiempo real para una mejor gestión de su sistema de transporte y conformación de bases de datos para su posterior análisis.

En lo que respecta a las actividades que acreditan la aptitud de los sistemas de medición, la licenciataria presenta registros periódicos de las calibraciones realizadas a los elementos constituyentes, evidenciando una adecuada gestión de los sistemas de medición.

3.6. CONTROLES DE ACTIVOS ESENCIALES (PUNTO 4.2.9.- RBLT)

Conforme la obligación establecida en el punto 4.2.9 de las RBLT, las Licenciatarias de Transporte deben abstenerse de abandonar total o parcialmente los Activos Esenciales sin autorización previa de la Autoridad Regulatoria.

Desde esta Gerencia se realizan los controles técnicos de las solicitudes de desafectación de los activos esenciales, verificándose que dichas desafectaciones no resulten en afectaciones a la normal prestación del servicio de transporte.

3.7. ATENCIÓN DE DENUNCIAS POR ESCAPES DE GAS (PUNTO 4.2.10.-RBLT)

Cabe indicar que los procedimientos vigentes de TGN involucran la atención de denuncias por escapes de gas ya sea por un aviso interno o uno externo proveniente de cualquier usuario, empresa u organismo que tome conocimiento del evento.

Atento a ello, se verifica que la empresa cuenta con un número de teléfono específico (0800) que se difunde a través de programas de concientización y cartelería de seguridad instalada en proximidad a las instalaciones que opera.

Por otro lado, a partir del año 2017 de acuerdo con las Notas ENRG/GT/GAL N.° 908 y 910 correspondientes al Programa de Prevención de Daños y Planes de Emergencia, enmarcadas dentro de la Sección 614 y 615 de la NAG 100, se le requirió a TGN, entre otras cosas, un detalle de las denuncias y/o llamadas recibidas por incidentes y acciones de terceros sobre el sistema de gasoductos.

Respecto a ello, la Licenciataria ha enviado anualmente respuesta a dichos requerimientos, informando en detalle lo solicitado.





3.8. SERVIDUMBRES (PUNTO 4.2.11.-RBLT)

El artículo 22 de la Ley N° 24.076 determina que los transportistas y distribuidores gozarán de los derechos de servidumbre previstos en los artículos 66 y 67 de la Ley N.º 17.319 y modificatorias, siendo competencia de la Autoridad Regulatoria autorizar las servidumbres de paso mediante los procedimientos pertinentes, de acuerdo con lo establecido por el artículo 52, inciso k) y el respectivo Decreto reglamentario N.° 1738/92. Por su parte, el ENARGAS reglamentó con la emisión de las Resoluciones N.° 584/98 y posteriormente la N° I-3562/15 la “Reglamentación integral de afectaciones al dominio derivadas de instalaciones gasíferas”. 

Las resoluciones constitutivas, modificatorias o de desafectación de servidumbre establecen en su parte resolutiva el requerimiento de notificación al superficiario y la registración en catastros, registros de la propiedad inmueble y minería. Con la recepción de las solicitudes de emisión de proyectos de resolución, desde la Gerencia de Transmisión se evalúa que cada plano sea conforme a lo establecido en la NAG 100; además de que el informe de dominio respectivo se corresponda con el plano y la resolución a emitir y que los datos catastrales tengan correlación con el pedido efectuado. 

Una vez emitida una resolución relativa a servidumbre, se realiza el seguimiento para verificar la notificación a cada superficiario y las registraciones en minería, catastro y registro de la propiedad inmueble.

3.9. PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL (PUNTO 4.2.12. -RBLT)

La relación del ENARGAS con el medio ambiente tiene su fundamento en los artículos 2°, 21, 52 inciso m) de la Ley N.° 24076. Por su parte el numeral 4.2.12 de las RBLT -Decreto N.° 2255/92- amplió su consideración estableciendo que las licenciatarias deberán “adecuar su accionar al objetivo de preservar y mejorar los ecosistemas involucrados en el desarrollo de su actividad, cumpliendo las normas nacionales, provinciales y municipales destinadas a la protección del medio ambiente…”.

En atención a lo establecido en inciso b) del artículo 52 de la Ley previamente citada, se fueron emitiendo resoluciones reglamentarias: la NAG PR001 del 28 de agosto de 1995 “Guía de Prácticas Recomendadas para la Protección Ambientar Durante la Construcción de Conductos para Gas y su Posterior Operación”; posteriormente la NAG 153 “Normas Argentinas Mínimas para la Protección Ambiental en el Transporte y Distribución de Gas Natural y Otros Gases por Cañerías”, primero con la Resolución N.° 3587/2006 y luego con la N.° I 609/2009.

Por su parte, distintas resoluciones fueron reglamentando un sistema de control basado en Indicadores de Calidad del Servicio: N.° 1192/99, N.° I 40/2007 y actualmente la Resolución RESFC-2019-818-APN-DIRECTORIO#ENARGAS del 10 de diciembre de 2019. Dichos indicadores monitorean gases contaminantes y ruidos en plantas reguladoras y compresoras.

En lo que hace al cumplimiento de las normas en materia ambiental, conforme lo establecido en el apartado 7.5.5 de la sección 3 de la NAG 153, la compañía debe efectuar una auditoría ambiental trienal realizada por un consultor ajeno a la empresa.

Adicionalmente, en forma anual se debe actualizar el Manual de Procedimientos Ambientales, conforme el apartado 3.2 de la sección 1 de la NAG 153. Sin perjuicio de los controles expuestos, cabe mencionar que de la interpretación armónica de los artículos 41 y 124 de la Constitución Nacional, se infiere que la jurisdicción en materia ambiental es preeminentemente provincial.

En esta materia, anualmente se controlan los indicadores de Protección Ambiental establecidos en la RESFC-2019-818-APN-DIRECTORIO#ENARGAS: PA#1 – Control de emisión de gases contaminantes, PA#2 – Nivel de Ruido en Plantas Reguladoras de Presión y PA#3 – Nivel de Ruido en Plantas Compresoras, correspondiendo mencionar que no tienen observaciones en los últimos años con la sola excepción de los indicadores de gases y ruidos en reguladoras del año 2020 en el cual no se alcanzó el valor de referencia, dándose inicio al correspondiente proceso sancionatorio. Respecto a la Auditoría Ambiental Trienal, se tiene la última presentación efectuada en el año 2023 que no mereció observaciones por parte del ENARGAS. Asimismo, en cuanto al Manual de Procedimientos Ambientales estos se reciben anualmente.

3.10. INVERSIONES OBLIGATORIAS (PUNTO 4.2.13. - RBLT)

3.10.1. Primer quinquenio (período 1993 – 1997)

Por medio del Decreto N.° 2457/92 se otorgó a TGN la licencia para la prestación del servicio público de transporte de gas mediante la operación de los bienes aportados a la referida Sociedad por GAS DEL ESTADO SOCIEDAD DEL ESTADO y los que, en el futuro, adquiera o construya con la autorización del ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS.

En ese mismo acto se incluyó como anexo las denominadas Reglas Básicas de su Licencia que especificaron en el Punto 5.1. lo siguiente en materia de Inversiones Obligatorias:

“Dentro de los 12 meses de la Fecha de Vigencia, la Licenciataria deberá presentar a satisfacción de la Autoridad Regulatoria un programa detallado de inversiones y relevamientos que considere necesarios para cumplir con los estándares de seguridad requeridos en los plazos mencionados en el Cuadro correspondiente del Subanexo A. La Autoridad Regulatoria podrá requerir que se acompañe un informe técnico-económico emitido por una firma, de consultores independientes de primer nivel internacional, seleccionada a satisfacción de esta”.

En el Apéndice 1 de las Reglas Básicas, se describe el objeto del programa de inversiones y relevamientos que fuera clasificado como de carácter obligatorio indicando que se debe realizar a fin de adecuar las operaciones de transporte de gas a los estándares internacionales de seguridad y control en un plazo promedio de tres (3) a cinco (5) años.

Conforme a ello, y de los controles llevados a cabo oportunamente sobre el cumplimiento de la ejecución física de tales proyectos (obligación de hacer) se observa que TGN ha dado cumplimiento en la ejecución de los proyectos en todo el quinquenio a excepción del último período, es decir el año 1997.

Así las cosas, por medio de las Resoluciones ENARGAS N.° 1017/99 y 1343/99 se sancionó a TGN por haber incurrido en incumplimiento de lo establecido en el mencionado programa de inversiones, con relación a los rubros de “Corrosión externa del Revestimiento Asfáltico” e “Inspección Interna. Relevamiento e informe” de los gasoductos con revestimiento asfáltico.

Posteriormente, de acuerdo con la información obrante en el Expediente ENARGAS N.° 2798, se realizó un seguimiento de las tareas pendientes, determinándose que éstas habían sido concretadas y finalizadas por TGN en su totalidad con fecha posterior.

3.10.2. Primera Revisión Quinquenal Tarifaria (RQT I). Obras por Factor K

Por medio de la Resolución ENARGAS N.° 530/1997, el Ente Regulador aprobó los Proyectos de Inversión presentados oportunamente por TGN en el marco de la Revisión Quinquenal de Tarifas, utilizando la metodología de aplicación del Factor K detallada en el Anexo III de la Resolución ENARGAS 470/1997.

En resumen, la metodología se expresa como un porcentaje de aumento de las tarifas de todos los servicios de transportes disponibles, en las zonas de recepción y entregas relevantes, según lo dispuesto por el punto 9.4.1.4. de las RBL de Transporte.

Asimismo, y conforme lo estable el marco regulatorio, a partir del reconocimiento de la ejecución de las obras una vez que fueran estas habilitadas, el Ente regulador procedía a realizar los respectivos ajustes en los cuadros tarifarios publicados semestralmente.

Vale aclarar que, en su momento, la metodología estableció que los factores K aprobados por el ENARGAS constituían un techo que no podía ser superado mediante inclusiones o sustituciones de nuevos proyectos, ni por cambios en el cronograma de ejecución de los proyectos, de mayor magnitud física de las obras u otras cuestiones vinculadas.

Atento a ello, TGN completó progresivamente la ejecución de los proyectos aprobados como Factor K los que derivaron en la correspondiente actualización de las tarifas, conforme se puede observar en las Resoluciones ENARGAS N.° 673/1998, (para el segundo semestre de 1998), N.° 899/1999 y 1168/1999 (para el primer y segundo semestre de 1999, respectivamente).

3.10.3. Acuerdos transitorios anteriores a la RTI (período 2014-2016)

En el marco de la renegociación de los contratos de servicios públicos autorizada por medio del Artículo 9 de la Ley N.° 25.561, los ajustes tarifarios aplicados en el caso de las Transportistas tuvieron como contrapartida el compromiso de ejecutar un Plan de Inversiones con la doble obligación de hacer y gastar, en el que este Organismo realizó distintos controles a fin de verificar los compromisos asumidos en las Actas Acuerdo suscriptas entre el Estado Nacional y las compañías prestadoras del servicio.

Primeramente, por medio de la Resolución ENARGAS N.° I-2853/14, el ENARGAS aprobó los cuados tarifarios correspondientes al servicio público de Transporte a cargo de TGN, disponiendo su vigencia a partir del 1 de abril de 2014.

En su Anexo IV se estableció la metodología para operativizar las tareas de administración de la adecuación tarifaria definiendo que la Licenciataria debía presentar al ENARGAS un Plan de Inversiones con el detalle de los proyectos para la realización de las obras de infraestructura, obras de conexión, repotenciación y expansión y/o adecuación tecnológica de los sistemas de transporte, confiabilidad del servicio e integridad de los gasoductos, así como mantenimiento y todo otro gasto conexo tendientes a garantizar los niveles de calidad del servicio, en el sistema de transporte de la Licenciataria.

Para verificar el cumplimiento de estas obras, el procedimiento de control establecía también que el ENARGAS tenía que valorar cualquier desvío, lo que podría iniciar un proceso sancionatorio conforme a lo dispuesto en el marco regulatorio de la Ley de Gas.

En virtud de lo anterior, el seguimiento de la ejecución física de los planes de inversión de TGN para los denominados PIO 2014 y PIO 2015 tramitaron en los Expedientes ENARGAS N.° 24517 y N.° 26268, respectivamente. Allí constan los avances periódicos declarados por la Licenciataria como así también informes de auditoría de campo en el que esta Gerencia procedió a constatar el desarrollo de determinados proyectos según la fase constructiva informada. Vale aclarar además que, habiendo finalizado el proceso de control, no se detectaron desvíos en la ejecución física de los proyectos considerándose que fueron finalizados de acuerdo con los compromisos asumidos.

Posteriormente, mediante la Resolución ENARGAS N.° I-3723/16 la Autoridad Regulatoria dispuso la ejecución de un nuevo Plan de Inversiones Obligatorias correspondiente al año 2016 (desde el 01/04/2016 al 31/03/2017), debiendo la Licenciataria presentar ante el ENARGAS el cronograma de ejecución y desembolsos mensuales de cada uno de los proyectos a los efectos de evaluar el grado de cumplimiento.

El seguimiento de la ejecución física del denominado PIO 2016 para el caso de TGN tramitó en el Expediente ENARGAS N.° 29345. Asimismo, del análisis técnico realizado sobre el estado de avance físico de los proyectos integrantes del Plan comprometido por la Licenciataria, se verifica la finalización de todos ellos.

3.10.4. Plan de inversiones de la RTI (período 2017-2021)

En lo que respecta al Plan de Inversiones de la Revisión Tarifaria Integral (RTI), corresponde señalar que el Anexo III de la Resolución ENARGAS N.° I- 4363/17 estableció: “Las Inversiones Obligatorias son las incluidas en los cuadros tarifarios adjuntos al presente, y han sido consideradas en los Cuadros Tarifarios aprobados para la Licenciataria, por lo que esta última estará obligada a llevar a cabo, construir y/o instalar todas las Inversiones Obligatorias”.

Asimismo, según lo destacado en dicho Anexo, durante la RTI las Inversiones Obligatorias debían ser aquellas consideradas indispensables para que la Licenciataria pueda, durante su prestación, atender de manera regular y continua la operación, el mantenimiento, la comercialización y la administración en condiciones confiables y seguras, con iguales o mayores estándares a los requeridos por la normativa vigente.

A los fines de implementar un efectivo seguimiento y control de los PIO por parte del ENARGAS, mediante la Resolución ENARGAS N.° I-4565/2017 del 13 de julio de 2017 se creó un Equipo de Trabajo denominado “Coordinación de Control y Seguimiento de las Inversiones Obligatorias” (CIO), conformado por integrantes de las distintas unidades organizativas alcanzadas por el procedimiento de control entre las que estuvo alcanzada la Gerencia de Transmisión, cuyas funciones fueron determinadas por su Anexo I.

Seguidamente, el 26 de julio de 2017 se dictó la Resolución ENARGAS N.° I-4591/2017, por medio de la cual se estableció el procedimiento interno para verificar el avance y grado de cumplimiento físico y económico-financiero de los PIO aprobados en la RTI.

En el caso del control de la ejecución física del PIO de las transportistas llevado a cabo por la Gerencia de Transmisión, y en un todo de acuerdo con los procedimientos previamente definidos, la evaluación llevada a cabo se corresponde a la verificación en cada proyecto sobre los grados de avance respecto del alcance aprobado en el Anexo III de la Resolución ENARGAS N.° I- 4363/17 y sus modificatorias.

A continuación, se indican los Expedientes abiertos para el seguimiento y control de la ejecución física de los proyectos aprobados para TGN, a saber:

· RTI – PIO 2017 - EX-2020-61632949- -APN-GT#ENARGAS

· RTI – PIO 2018 - EX-2020-61634237- -APN-GT#ENARGAS

· RTI – PIO 2019 - EX-2019-52198873- -APN-GT#ENARGAS

Dentro de las tareas de control de ejecución física debe señalarse la realización de auditorías de campo sobre una muestra representativa de cada PIO, a los efectos de verificar su ejecución física respecto de la información presentada por la Transportista en relación con la definición y alcance de los proyectos y su avance físico declarado.

A lo anterior se suma la realización por parte de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires (FIUBA) de auditorías de campo en el marco del "CONTRATO DE AUDITORIA PARA LA VERIFICACION DE EJECUCION FISICA DEL AÑO 2 DEL PLAN DE INVERSIONES OBLIGATORIAS DE LA REVISION TARIFARIA INTEGRAL" celebrado entre la FIUBA y el ENARGAS. Este convenio incluyó la realización de auditorías de verificación in situ de una serie de proyectos correspondientes al PIO 2018. Tanto la planificación como la metodología de control aplicada por el Consultor estuvo coordinada por esta Gerencia a efectos de mantener los mismos estándares que fijan los procedimientos, de esta manera se auditó una mayor cantidad de proyectos.

Como resultado de estos controles y según se puede apreciar conforme las constancias obrantes dentro de los expedientes correspondientes, la Gerencia pudo comprobar que los avances físicos auditados en los proyectos resultaron ser representativos al momento de cada auditoría, hallándose dentro del orden de lo informado por la Licenciataria mediante notas periódicamente remitidas a este Organismo.

Así las cosas, mediante las Resoluciones RESFC-2019-755-APN-DIRECTORIO#ENARGAS y RESFC-2019-837-APN-DIRECTORIO#ENARGAS, la Autoridad Regulatoria dio por cumplido los Años 1 y 2 (PIO 2017 y PIO 2018) del plan de Inversiones Obligatorias del Quinquenio 2017-2021 de la Transportista.

		CONCLUSIONES





Conforme lo detallado en el DESARROLLO del presente informe, en lo referido a la solicitud de extensión del plazo del contrato de la licencia para la prestación del servicio público de transporte de gas de Transportadora de Gas del Norte S.A. (TGN) en los términos del Artículo 6° de la Ley N.º 24.076, y -acorde a lo requerido  por la Autoridad del Organismo y en el marco del Memorándum ME-2024-22196293-APN-DIRECTORIO#ENARGAS, en el ámbito de las incumbencias de la Gerencia de Transmisión, se concluye que de la información técnica relevada no surgen observaciones respecto al cumplimiento normativo por parte de la Transportista, sin perjuicio de las correcciones realizadas por TGN a las deficiencias oportunamente observadas por la Autoridad Regulatoria.

Por todo lo expuesto, se eleva el presente informe al Sr. Interventor para su consideración, para que previa intervención de las distintas unidades organizativas cuya competencia aborde alguna cuestión asociada al presente trámite, y del Servicio Jurídico Permanente del Organismo, se continúe con el proceso administrativo que estime corresponder.

OM#3 - Confiabilidad TGN
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OM#4 - Disponibilidad TGN



Disponibilidad	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	0.93420000000000003	0.93769999999999998	0.93300000000000005	0.94540000000000002	0.93700000000000006	0.93079999999999996	0.95240000000000002	0.94410000000000005	0.95660000000000001	0.93799999999999994	0.93700000000000006	0.93700000000000006	0.95699999999999996	0.94799999999999995	0.90700000000000003	0.90900000000000003	0.91500000000000004	0.91300000000000003	0.92400000000000004	0.92100000000000004	0.90200000000000002	0.92700000000000005	0.9194	0.90920000000000001	Referencia	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	







image1.jpeg

ENARGAS

ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS








 



INFORME TÉCNICO



 



Página 



1



 



de 



2



 



 



GENERALIDADES



 



Dirigido a



 



Intervención



 



Realizado por



 



Gerencia de Transmisión



 



Motivo



 



Solicitud



 



de prórroga de Licencia de Transporte de Gas



 



Sujeto



 



Transportadora de Gas del 



Norte



 



S.A.



 



IT GT N.



°



 



219



/20



2



4



 



Documento N.°



 



IF



-



202



4



-



34919431



-



APN



-



SD#ENARGAS



 



Expediente N.°



 



EX



-



2024



-



84607496



-



   



-



APN



-



GAL#ENARGAS



 



 



OBJETO



 



Y ALCANCE



 



E



l presente informe tiene por objeto 



exponer



,



 



dentro de la órbita de incumbencia de esta Gerencia



 



de Transmisión y conforme 



lo requerido por 



la Autoridad del Organismo y en el marco del



 



Memorándum ME



-



2024



-



22196293



-



APN



-



DIRECTORIO#ENARGAS



,



 



información correspondiente a



l 



desempeño de Transportadora de Gas del 



Norte



 



S.A., 



(en adelante “TG



N



”) 



en los términ



os del 



Artículo 6° de la Ley 



N



.



º 



24.076



,



 



a partir de la solicitud realizada 



por dicha prestadora en su 



presentación 



registrada



 



bajo



 



documento 



IF



-



202



4



-



34919431



-



APN



-



SD#ENARGAS



.



 



CONSIDERACIONES



 



Debe dejarse asentado 



que 



-



atento fuera solicitado por la 



Autoridad del ENARGAS



-



,



 



el presente 



Informe se desarrolla en el marco del Memorándum ME



-



2024



-



22196293



-



APN



-



DIRECTORIO#ENARGAS del 01/03/2024,



 



donde se indicó que “…



en relación con las evaluaciones 



de cumplimiento de las obligaciones sustanciales previstas e



n las licencias de transporte y 



distribución de gas natural, relacionadas con eventuales o actuales solicitudes de extensión del 



plazo de licencia, a fin de que se sirvan designar, por esta vía, los profesionales que integrarán el 



equipo de trabajo para de



sarrollar las tareas vinculadas a tales evaluaciones



”



 



Seguidamente, continuó el Memorándum, “...



Dado que las licencias otorgadas prevén los plazos de 



actuación en esta materia y que la revisión involucra distintas unidades organizativas, según el 



contenido



 



sustancial de las obligaciones, se estima que resulta conveniente que la participación de 



los titulares de las gerencias se materialice en forma posterior al trabajo de los cuadros técnicos, 



sin integrar, por tanto, el equipo dedicado a la evaluación inic



ial, el que estará conformado por DOS 



(2) representantes de cada unidad organizativa interviniente.



 



La intervención de cada Gerencia se concretará en el ámbito de sus incumbencias, conforme las 



misiones y funciones asignadas oportunamente a cada una de ell



as.



 



Finalmente, concluyó el Memorándum “...



en la instancia de evaluación de la información de 



cumplimiento recopilada por los equipos técnicos, tomarán intervención los integrantes del Consejo 



Asesor, considerando, en cada caso, las eventuales excusaciones



 



que pudieren corresponder”



.



 



Dicha solicitud fue respondida por Memorándum ME



-



2024



-



24473289



-



APN



-



GT#ENARGAS del 



07/03/2024 designándose al personal de la Gerencia de Transmisión a los fines solicitados.



 



Asimismo



,



 



y tal las instrucciones recibidas y el Alcance definido en el presente, debe dejarse 



asentado que el análisis desarrollado se realiza con prescindencia de las evaluaciones y 



conclusiones de las demás unidades organizativas 



con 



intervención en el proceso i



ndicado.



 






 


INFORME TÉCNICO Página 1 de 2 


 


GENERALIDADES 


Dirigido a Intervención 


Realizado por Gerencia de Transmisión 


Motivo Solicitud de prórroga de Licencia de Transporte de Gas 
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Documento N.° IF-2024-34919431-APN-SD#ENARGAS 


Expediente N.° EX-2024-84607496-   -APN-GAL#ENARGAS 


 


OBJETO Y ALCANCE 


El presente informe tiene por objeto exponer, dentro de la órbita de incumbencia de esta Gerencia 


de Transmisión y conforme lo requerido por la Autoridad del Organismo y en el marco del 


Memorándum ME-2024-22196293-APN-DIRECTORIO#ENARGAS, información correspondiente al 


desempeño de Transportadora de Gas del Norte S.A., (en adelante “TGN”) en los términos del 


Artículo 6° de la Ley N.º 24.076, a partir de la solicitud realizada por dicha prestadora en su 


presentación registrada bajo documento IF-2024-34919431-APN-SD#ENARGAS. 


CONSIDERACIONES 


Debe dejarse asentado que -atento fuera solicitado por la Autoridad del ENARGAS-, el presente 


Informe se desarrolla en el marco del Memorándum ME-2024-22196293-APN-


DIRECTORIO#ENARGAS del 01/03/2024, donde se indicó que “…en relación con las evaluaciones 


de cumplimiento de las obligaciones sustanciales previstas en las licencias de transporte y 


distribución de gas natural, relacionadas con eventuales o actuales solicitudes de extensión del 


plazo de licencia, a fin de que se sirvan designar, por esta vía, los profesionales que integrarán el 


equipo de trabajo para desarrollar las tareas vinculadas a tales evaluaciones” 


Seguidamente, continuó el Memorándum, “...Dado que las licencias otorgadas prevén los plazos de 


actuación en esta materia y que la revisión involucra distintas unidades organizativas, según el 


contenido sustancial de las obligaciones, se estima que resulta conveniente que la participación de 


los titulares de las gerencias se materialice en forma posterior al trabajo de los cuadros técnicos, 


sin integrar, por tanto, el equipo dedicado a la evaluación inicial, el que estará conformado por DOS 


(2) representantes de cada unidad organizativa interviniente. 


La intervención de cada Gerencia se concretará en el ámbito de sus incumbencias, conforme las 


misiones y funciones asignadas oportunamente a cada una de ellas. 


Finalmente, concluyó el Memorándum “...en la instancia de evaluación de la información de 


cumplimiento recopilada por los equipos técnicos, tomarán intervención los integrantes del Consejo 


Asesor, considerando, en cada caso, las eventuales excusaciones que pudieren corresponder”. 


Dicha solicitud fue respondida por Memorándum ME-2024-24473289-APN-GT#ENARGAS del 


07/03/2024 designándose al personal de la Gerencia de Transmisión a los fines solicitados. 


Asimismo, y tal las instrucciones recibidas y el Alcance definido en el presente, debe dejarse 


asentado que el análisis desarrollado se realiza con prescindencia de las evaluaciones y 


conclusiones de las demás unidades organizativas con intervención en el proceso indicado. 
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